

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR 
“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL”
OM-25/2022 
“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad  de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”, ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

CONVOCATORIA:
CRONOGRAMA

	Número de Licitación
	OM-25/2022 

	Pago de Derechos de las Bases
	$331.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

	Aprobación de Bases por el Comité 
	Viernes 13 de mayo del 2022

	Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)
	Viernes 13 de mayo del 2022

	Visita a instalaciones 
	Miércoles 18 de mayo del 2022 a las 11:00 en Planta de Tratamiento de la Noria con domicilio en: Calle cerrada Erizo S/N, fraccionamiento La Noria, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para después continuar a las Plantas de Tratamiento de Camichin Santa Anita  y Santa Cruz de las Flores.

	Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas
	Hasta el jueves 19 de mayo del 2022 a las 15:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx

	Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)
	Lunes 23 de mayo 2022 a las 13:30 horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

	Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)
	La presentación de proposiciones iniciará el jueves 26 de mayo 2022 a las 9:00 y concluirá a las 9:30 horas en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

	Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)
	[bookmark: _GoBack]La apertura de proposiciones iniciará el viernes  26 de mayo 2022 a las 9:31 horas en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

	Resolución del ganador
	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar. 

	Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley)
	Municipal 

	Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley)
	NACIONAL 

	Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley)
	Español

	Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley)
	2022

	Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley)
	SI

	Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)
	Contrato u Orden de Compra cerrado

	Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley) 
	SI

	Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley)
	Se podrá adjudicar a varios licitantes

	Área requirente de los Bienes o Servicios.
	Dirección de Agua Potable y Saneamiento 

	Participación de testigo Social (Art. 37, Ley)
	NO

	Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley)
	Binario

	Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley)
	Anexo 1

	Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:

1.- Acreditación Legal

2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley

3.- Manifestación de Integridad y NO colusión

4.- Demás requisitos que sean solicitados
	



              Anexo 3

              Anexo 4


              Anexo 4

              Anexo 1 y 2

	Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley)
	Normal: 14 días (supera)

	Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades.
	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco




Para los fines de estas bases, se entiende por:

	“CONVOCANTE”
	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

	“DOMICILIO”
	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

	“COMITÉ”
	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

	“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”
	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).

	“LEY”
	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios

	“LICITANTE” 
	Persona Física o Moral (Razón Social) Licitante en el  proceso de licitación.

	“REGLAMENTO”
	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

	“PROVEEDOR”
	Licitante Adjudicado.

	“PROCESO”
	La adquisición de: “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.






Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se deberá de registrar y le entregaran copias simples y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.


A t e n t a m e n t e



LCP. Raúl Cuevas Landeros
Director de Recursos Materiales 
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco









ESPECIFICACIONES
OM-25/2022 
“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”

Asegurar la correcta operación para el tratamiento de las aguas residuales municipales que llegan a las plantas de tratamiento tipo biológico de lodos activados, y así dar cabal cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 y/o Condiciones Particulares de Descarga (CPD) establecidas para la descarga de agua residual tratada y la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997 para el reuso del agua residual tratada en servicios al público con contacto directo, además de las mejoras en las plantas descritas en el ANEXO 1.
 
Los detalles, características y calendario de prestación de los servicios solicitados para la contratación del servicio, se describen a continuación:
a) Los conceptos son enunciativos más no limitativos.
b) Se define la operación de planta de tratamiento de aguas residuales como: verificar y monitorear mediante procesos fisicoquímicos, mecánicos y/o análisis de laboratorio el correcto tratamiento del agua residual y cumplir con la normatividad aplicable.
c) El mantenimiento preventivo se entiende por el mantenimiento realizado para prevenir averías o daños, reducir desgastes, mejorar la eficiencia y prolongar la vida del equipo y estructuras. 
d) El mantenimiento correctivo se define de la siguiente manera: el mantenimiento basado en la reparación de averías o fallas de los equipos conforme van surgiendo.
e) El contratista adjudicado deber presentar durante el primer mes un reporte detallado por escrito del estado actual que guarda cada uno de los equipos, al momento de la recepción de estos, de ser necesario un mantenimiento correctivo se presentará la cotización para su análisis y en su caso la autorización.
f) Todos los conceptos deberán ser cotizados por unidad de servicio terminado, incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramientas, refacciones incluidas en los alcances particulares o propuesta del proveedor, acarreos, elevaciones, y todo lo necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de los equipos e instalaciones.
g) Cuando se realice un servicio, el área debe estar señalada y protegida con señalamientos de precaución en todo su proceso.
h) En la totalidad de los conceptos deberá incluirse la limpieza, por lo que las áreas deben estar permanentemente limpias durante y después de cada trabajo, esto incluye oficinas destinadas a su personal.
i) La proveedor ganadora, deberá de contratar a un equipo técnico de base para la operación y el mantenimiento de las plantas, cubriendo un horario de servicio de 24 horas de lunes a domingo, el cual, durante todo el proceso deberá contar con equipo de seguridad necesario (guantes, gafas, casco, botas, mascarilla, etc.), ropa de trabajo personalizada con el logotipo y/o nombre del proveedor o contratista y gafete de identificación personal.
j) El personal del proveedor que resulte ganadora de los trabajos, estará en contacto directo con la Dirección de Calidad del Agua de la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento y esta instancia podrá autorizar cambios o soluciones al respecto, respetando las actividades y responsabilidades contratadas especificadas en el catálogo de conceptos.
k) El contratista adjudicado debe presentar un reporte técnico – económico – fotográfico de las actividades más relevantes que realiza durante los trabajos de operación y mantenimiento, como soporte para el pago de servicios, presentando el estado de los equipos y/o instalaciones, antes y después de ejecutar los trabajos correspondientes así como también el costo por metro cubico y volúmenes tratados y debe ser firmado por el Director de Calidad del Agua, indicando: fecha, nombre y sello (en su caso).
l) La contratista suministrara una bitácora de servicios, en la cual se anotaran las incidencias, los pendientes, las observaciones, los mantenimientos a equipos y recomendaciones que permitirán el mejor funcionamiento del equipo, debiendo estar firmada al final de cada nota por el Administrador y personal técnico del proveedor o contratista respectivamente.
m) Las actividades de mantenimiento se realizaran previa coordinación Proveedor – Jefatura de Operación de Plantas de Tratamiento de la Dirección de Calidad del Agua en horario hábil de lunes a viernes para supervisar los trabajos realizados.
n) En mantenimientos correctivos no se deben realizar cargos extras a la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento por refacciones menores, materiales de consumo, instalaciones y puesto a punto de los sistemas.
o) Durante la ejecución a los servicios que requieren de un mayor número de personal del que se encuentre estipulado en el contrato de la póliza este será proporcionado de manera inmediata y sin cargo adicional para la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento.
p) Cuando se tenga necesidad de realizar trabajos fuera del horario normal de trabajo por emergencia o por no interferir con las actividades del personal de la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento, estos no deberán generar ningún costo adicional por concepto de tiempo extra, ya sea que se trate de mantenimiento preventivo y/o correctivo (previa programación de actividades), en caso de que el proveedor contratista determine no poder realizar los trabajos, dará aviso inmediato de los motivos de su incumplimiento a la Dirección de Calidad del Agua, teniendo la facultad de otorgar los trabajos a otra proveedor que estas designen.
q) La Dirección General de Agua Potable y Saneamiento a través de la Dirección de Calidad del Agua, podrá solicitar a la contratista asesoría y soporte técnico, en operación y compra de equipo en caso necesario sin que se genere costo extra.
r) En caso de mantenimiento correctivo mayor, con un tiempo superior a las 24 horas para su solución, se coordinara con la Jefatura de Operación de Plantas de Tratamiento de la Dirección de Calidad del Agua para una sustitución temporal del equipo cumpliendo con las mismas capacidades y características del dañado, con cargo a la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento, siempre y cuando la falla que se presenta, sea debido al uso normal, en caso contrario, es decir si el desperfecto es por negligencia o descuido del proveedor esta sustituirá el equipo sin generar costo extra.
s) La garantía de servicio en partes menores y mayores que instale la contratista deberá cubrir el correcto funcionamiento del sistema, la calidad de los mismos, así como responder por omisiones, faltantes o vicios ocultos que pudieran seguir, con posterioridad durante el plazo de vigencia que esta comprenda con cargo único a el proveedor.
t) El contratista deberá contar con personal técnico en la especialidad, así como la herramienta e instrumentos de medición suficiente y necesaria para atender con prontitud las solicitudes de servicio y los servicios programados.
u) Los horarios de trabajo tanto de los servicios preventivos y correctivos programados, así como de las emergencias serán programadas y autorizados por la Jefatura de Operación de Plantas de Tratamiento de la Dirección de Calidad del Agua, a excepción de aquellos en que la Dirección de Calidad del Agua tenga total injerencia sobre el inmueble y los trabajos.
v) En el catálogo de conceptos se consideraran las actividades a realizar, las frecuencias pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. En la propuesta, el importe debe estar integrado por precio de cada concepto, el número de equipos y de los servicios a realizar.
w) El personal del proveedor registrara todas sus entradas y salidas en las bitácoras de vigilancia de las plantas donde se cuente con personal de vigilancia contratado por el Municipio.
x) En el entendimiento de que la póliza tiene diferentes periodos de servicio, se realizaran los trabajos en el día o los días suficientes y necesarios para concluir los trabajos establecidos en los alcances de las pólizas, en caso de quedar trabajos pendientes se aplicaran las penalizaciones y/o deductivas correspondientes, conforme a lo estipulado en el contrato celebrado. SI el proveedor contratista detecta algún faltante o sobrante en los catálogos de conceptos deberá reportarlos inmediatamente a la Dirección de Calidad del Agua.
y) El proveedor deberá garantizar el suministro de insumos y materiales mínimos en los servicios de operación y mantenimientos preventivos necesarios para el correcto tratamiento del agua y el secado de lodos digeridos.
z) El Municipio podrá llevar a cabo sin previo aviso al proveedor, por su propia cuenta o a través de terceros, muestreos y/o análisis del agua tratada y/o en las diferentes etapas del proceso.
aa) El Municipio podrá llevar a cabo recorridos por las plantas, sin previo aviso al proveedor, para verificar su buen estado, revisiones de las condiciones de las mismas, así como al proceso, estructuras y/o edificios.
ab) El proveedor está obligado a no descargar lodos activados en el agua tratada y/o suelo intencionalmente.
ac) El proveedor está obligado a surtir productos químicos necesarios para el proceso (polímeros, coagulantes, desinfectantes, etc.) 

Condiciones, lugar y tiempo de prestación de los servicios solicitados.
a) Quien resulte ganador, deberá prestar el servicio en el lugar, tiempo y conforme al inciso f de las especificaciones señaladas en el punto anterior.
b) Quien resulte ganador está obligado a garantizar la prestación del servicio del 1º (primero) de mayo de 2022 al 30 (treinta) de octubre de 2024.

Las Plantas de Tratamiento para el servicio de operación y mantenimiento son las siguientes:

	No.
	Nombre de planta de tratamiento
	Capacidad
(lps)

	1
	La Noria
	10

	2
	Santa Cruz de las Flores 
	10

	3
	Camichín de Santa Anita
	1





Descripción de los servicios solicitados:

1.- Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 0.5 litros por segundo, tratamiento biológico aerobio, de acuerdo con el siguiente listado de trabajos y suministro de equipos:

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	PRELIMINARES
	 
	 

	DESASOLVE DE TANQUES
	 
	 

	DESASOLVE EN TANQUES EXISTENTES INCLUYE ACARREO DE TIERRA Y MATERIA ORGANICA EN CARRETILLA Y CUBETA PRODUCTO   DEL ASOLVE EXISTENTE A 20M DE DISTANCIA, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE: FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.
	M3
	23.17

	OBRA MECÁNICA
	 
	 

	REACTOR BIOLÓGICO
	 
	 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	ML
	7.55

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	4.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	2.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	2.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCION Y DIFUSION DE AIRE DE PROCESO A REACTOR CONSISTE EN: UNA REDUCCIÓN BUSHING DE 2" X 1 1/4"CUATRO NIPLES GALVANIZADOS ROSCA CORRIDA DE 1 1/4", UNA TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO 1 1/4", UNA VALVULA ESFERA DE LATON O BRONCE DE 1 1/4", UN CODO DE ACERO GALVANIZADOS DE 1 1/4 , UNA TEE DE ACERO GALVANIZADO EN 1 1/4", DOS TAPONES DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4", PARA BAJANTES DE AIRE 7 METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.
	jgo
	2.00

	CLARIFICADORES
	 
	 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO NEUMATICO PARA RECIRCULACIÓN DE LODOS. INCLUYE: 2 METROS TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3", TRES CODOS DE 45° DE 3" DE ACERO GALVANIZADO, UN TAPON CAPA DE 3" DE ACERO GALVANIZADO, UNA TEE DE ACERO GALVANIZADA DE 3", DOS BRIDAS DE 4" Y UNA REDUCCION BUSHING DE 4"X3", ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTES, REFUERZOS, CORTES, BISELADO, SOLDADURAS, EMPAQUES, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
	jgo
	1.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE DE PROCESO A BOMBA NEUMÁTICA CONSISTE EN: REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/4", UNA VALVULA ESFERA DE LATON O BRONCE DE 1 1/4", DOS NIPLES BOTELLA 1 1/4", CUATRO NIPLES GALVANIZADOS ROSCA CORRIDA DE 1 1/4", UNA TUERCA UNION DE ACERO GALVANIZADO 1 1/4", , UN CODO DE ACERO GALVANIZADOS DE 1 1/4 , UNA TEE DE ACERO GALVANIZADO EN 1 1/4", DOS TAPONES DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4", PARA BAJANTES DE AIRE DE 2 METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA.
	jgo
	1.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	1.00

	RETORNO DE LODOS
	 
	 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	ml
	8.60

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	4.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	2.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	1.00

	SOPLADORES
	 
	 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SOPLADOR REGENERATIVO DE 2 HP DE CAPACIDAD, INCLUYE: VALVULA DE SEGURIDAD PARA LA PRESION DE AIRE, FILTRO PARA AIRE EN LA ENTRADA DEL SOPLADOR Y PLATAFORMA DE ACERO PARA SU MONTAJE, INCLUYE: ACCESORIOS MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	pza
	1.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADA DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE CORTES, BISELADO SOLDADURAS, SOPORTERÍA, BASES.
	pza
	1.00

	OBRA ELÉCTRICA
	 
	 

	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYE: REACOMODO DE COPMONENTES EXISTENTES, CONEXIÓN A SOPLADOR DESDE CCM, ARRANCADOR, PROGRAMADOR HORARIO PARA SOPLADOR, BOTÓN SELECTOR, CABLEADO SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
	Pza
	1.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT DE 25 MM CON DESARROLLO DE 4 MTS. INCLUYE: TUBERIA LIQUID TIGHT 25 MM, CONECTOR LIQUID TIGHT RECTO DE 25 MM, COPLE CONDUIT CON ROSCA DE 25 MM, TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	ML
	4.00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL 12 AWG. INCLUYE: 4 LINEAS DE CABLE CAL 12 AWG NEGRO PARA FASES, 1 LINEA DE CABLE CAL 12 VERDE PARA TIERRA, CINTA AISLANTE, TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	ML
	4.00





Estas mejoras deberán de realizarse en el periodo del 01 de junio y concluirse el 30 de julio del 2022, los costos se deberán de proponer por separado y se pagará al finalizar la rehabilitación.




































ORDEN DE PAGO
BASES DE LICITACIÓN OM-25/2022

	[image: ]


	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

	DATOS DE LICITACIÓN

	IMPORTE: $331.00 CON LETRA: SON TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100, M. N.

	
	OM-25/2022 “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”

	DATOS DEL LICITANTE

	LICITANTE 
	

	R. F. C.
	

	NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO)
	

	NOMBRE DE REPRESENTANTE
	

	TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO
	

	CORREO ELECTRÓNICO 
	

	


Sello autorización área responsable


LIC. RAÚL CUEVAS LANDEROS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES





Favor de llenar a máquina o con letra de molde
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